
ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

TRANSNOA S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

1

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

1.- LÍNEAS

1.1.- Equipamiento propio $151.952,19

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

2.1.1.- Equipamiento propio $24.610,49

2.2.- Salidas

2.2.1.- Equipamiento propio $2.050,06

TOTAL $178.612,74

Valores remuneratorios según Acuerdo S.E. - ENRE - TRANSNOA S.A.  2016-2017
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ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.

1.- LÍNEAS

1.1.- Equipamiento propio

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

$/100 km-h : LINEAS 132 kV 514,204 FACTOR DE PENALIZACION  K = 30  

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 26 27

N° INDISP ID EQUIPO LÍNEAS
U

[kV]

Long.

[km]
Salida Entrada

Hs. 

Indisp

Minutos

Indisp.

Tipo 

Sal.()

C.R.

%

Informó

en Térm.

TOTAL

PENALIZAC.

1 303275 311 AGUILARES - VILLA QUINTEROS 132 21,00 1/6/2016 01:38 1/6/2016 02:38 1,00 60 F -- SI 7.713,06

2 303287 307 METAN - TUCUMAN NORTE 132 155,60 1/6/2016 07:53 1/6/2016 15:49 7,93 476 P -- SI 1.903,44

3 303288 287 AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA TUC 132 34,14 1/6/2016 08:57 1/6/2016 14:03 5,10 306 P -- SI 268,59

4 303290 307 METAN - TUCUMAN NORTE 132 155,60 2/6/2016 07:56 2/6/2016 15:39 7,72 463 P -- SI 1.853,03

5 303291 286 INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 1 132 17,10 2/6/2016 08:08 2/6/2016 16:35 8,45 507 P -- SI 325,88

6 303293 311 AGUILARES - VILLA QUINTEROS 132 21,00 2/6/2016 09:29 2/6/2016 15:14 5,75 345 P -- SI 221,75

7 303296 2905 HUACRA - LOS PIZARROS 132 28,50 3/6/2016 00:11 3/6/2016 00:15 0,07 4 F -- SI 4.396,44

8 303306 311 AGUILARES - VILLA QUINTEROS 132 21,00 3/6/2016 01:01 3/6/2016 01:04 0,05 3 F -- SI 3.856,53

9 303325 5688 GUACHIPAS - PAMPA GRANDE   1 132 37,70 5/6/2016 03:50 5/6/2016 03:59 0,15 9 F -- SI 5.815,65

10 303330 289 FRIAS - LA CALERA NOA 132 27,30 5/6/2016 07:46 5/6/2016 15:56 8,17 490 P -- SI 344,07

11 303329 283 HUACRA - LA CALERA NOA 132 91,20 5/6/2016 07:46 5/6/2016 15:57 8,18 491 P -- SI 1.150,81

12 303481 4250 PAMPA GRANDE - TRANCAS 132 55,00 6/6/2016 01:39 6/6/2016 01:44 0,08 5 F -- SI 8.484,37

13 303484 5672 GUEMES - CAMPO SANTO - MINETTI   1 132 0,00 6/6/2016 05:59 6/6/2016 06:04 0,08 5 F -- SI 0,00

14 303486 279 ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) 132 2,60 6/6/2016 08:35 6/6/2016 15:22 6,78 407 P -- SI 261,47

15 303499 283 HUACRA - LA CALERA NOA 132 91,20 7/6/2016 07:55 7/6/2016 15:01 7,10 426 P -- SI 998,87

16 303503 283 HUACRA - LA CALERA NOA 132 91,20 8/6/2016 08:13 8/6/2016 16:03 7,83 470 P -- SI 1.101,57

17 303507 283 HUACRA - LA CALERA NOA 132 91,20 9/6/2016 08:09 9/6/2016 14:38 6,48 389 P -- SI 911,65

18 303512 307 METAN - TUCUMAN NORTE 132 155,60 10/6/2016 11:43 10/6/2016 14:51 3,13 188 P -- SI 751,30

19 303516 3385 CEVIL POZO - AVELLANEDA 132 8,00 12/6/2016 07:43 12/6/2016 13:34 5,85 351 P -- SI 225,61

() P - PROGRAMADA  ; F - FORZADA $40.584,09
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ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.

1.- LÍNEAS

1.1.- Equipamiento propio

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

$/100 km-h : LINEAS 132 kV 514,204 FACTOR DE PENALIZACION  K = 30  

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 26 27

N° INDISP ID EQUIPO LÍNEAS
U

[kV]

Long.

[km]
Salida Entrada

Hs. 

Indisp

Minutos

Indisp.

Tipo 

Sal.()

C.R.

%

Informó

en Térm.

TOTAL

PENALIZAC.

$40.584,09

20 303517 3621 BURRUYACU - CEVIL POZO 132 56,00 12/6/2016 08:31 20/6/2016 11:44 195,22 11713 P -- SI 16.864,33

21 303733 5554 STGO CENTRO - FERNANDEZ - SUNCHO CORRAL   1 132 103,00 15/6/2016 07:49 15/6/2016 15:42 7,88 473 P -- SI 1.252,05

22 303938 3385 CEVIL POZO - AVELLANEDA 132 8,00 20/6/2016 08:41 20/6/2016 15:00 6,32 379 P -- SI 243,73

23 303942 5521 PICHANAL - SENDA HACHADA   1 132 46,50 21/6/2016 06:58 21/6/2016 07:06 0,13 8 F -- SI 7.173,15

24 303957 5554 STGO CENTRO - FERNANDEZ - SUNCHO CORRAL   1 132 103,00 21/6/2016 08:53 21/6/2016 17:38 8,75 525 P -- SI 1.390,28

25 303958 5482 EL BRACHO - TERMAS NORTE   1 132 78,40 22/6/2016 08:09 23/6/2016 17:12 33,05 1983 P -- SI 3.997,09

26 303959 307 METAN - TUCUMAN NORTE 132 155,60 22/6/2016 08:55 22/6/2016 14:52 5,95 357 P -- SI 1.428,18

27 303961 313 C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS 132 75,40 23/6/2016 03:29 23/6/2016 08:48 5,32 319 F -- SI 49.223,64

28 303963 4045 CABRA CORRAL - EL CARRIL 132 33,75 24/6/2016 03:02 24/6/2016 03:07 0,08 5 F -- SI 5.206,32

29 303967 5482 EL BRACHO - TERMAS NORTE   1 132 78,40 24/6/2016 09:18 24/6/2016 16:53 7,58 455 P -- SI 916,73

30 303972 286 INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 1 132 17,10 26/6/2016 08:29 26/6/2016 12:47 4,30 258 P -- SI 165,83

31 303973 4570 INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 2 132 17,10 26/6/2016 12:48 26/6/2016 15:06 2,30 138 P -- SI 88,70

32 304208 4902 ANDALGALA - SAUJIL 132 76,00 27/6/2016 08:32 27/6/2016 15:50 7,30 438 P -- SI 855,84

33 304211 3579 ANDALGALA - BELEN 132 80,30 27/6/2016 08:34 27/6/2016 15:07 6,55 393 P -- SI 811,36

34 304213 3617 BELEN - TINOGASTA 132 72,00 27/6/2016 08:34 27/6/2016 15:35 7,02 421 P -- SI 779,70

35 304212 4691 VILLA QUINTEROS - ANDALGALA 132 102,00 27/6/2016 08:34 27/6/2016 15:07 6,55 393 P -- SI 1.030,62

36 304214 5443 NONOGASTA - VILLA UNIÓN   1 132 82,10 27/6/2016 11:09 27/6/2016 11:15 0,10 6 F -- SI 12.664,84

37 304219 272 AGUILARES - ESCABA 132 27,60 30/6/2016 07:45 30/6/2016 08:09 0,40 24 F -- SI 5.960,65

38 304220 2691 LOS PIZARROS - ESCABA 132 21,40 30/6/2016 08:24 30/6/2016 18:29 10,08 605 P -- SI 388,74

39 304221 5554 STGO CENTRO - FERNANDEZ - SUNCHO CORRAL   1 132 103,00 30/6/2016 08:34 30/6/2016 14:24 5,83 350 P -- SI 926,32

() P - PROGRAMADA  ; F - FORZADA $151.952,19
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ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

2.1.1.- Equipamiento propio

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

Por Transformador por MVA    $ = 1,79

Coeficiente de penalización por salida forzada   = 30  

3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 28 29

N° INDISP ID EQUIPO
ESTACIÓN

TRANSFORMADORA
EQUIPO

POT.

[MVA]

U

[kV]
Salida Entrada

Hs

Indisp.

Mtos.

Indisp.

Tipo 

Sal.()
AUT.

C.R.

%
E.N.S.

Informó

en Térm.

TOTAL

PENALIZAC.

40 297468 5063 QUIMILI TRP2 15,0 132/33/13,2 1/6/2016 00:00 30/6/2016 23:59 720,00 43.200 P -- 0,000 NO SI 5.799,60

41 303242 5616 PANTANILLO TR01 30,0 132/33/13,2 1/6/2016 00:00 7/6/2016 12:46 156,77 9.406 RP -- 40,00 NO SI 1.010,23

42 303289 3573 TRANCAS TRAFO 15,0 132/33/13,2 1/6/2016 09:29 1/6/2016 12:49 3,33 200 P -- 0,000 NO SI 26,82

43 303292 557 LA BANDA TRAFO 2 30,0 132/33/13,2 2/6/2016 08:40 2/6/2016 10:23 1,72 103 RP -- 40,00 NO SI 11,08

44 303294 5268 INDEPEND-TUCUMAN TRP3 30,0 132/33/13,2 2/6/2016 13:33 2/6/2016 17:20 3,78 227 P -- 0,000 NO SI 60,90

45 303295 3965 INDEPENDENCIA TRAFO 1 30,0 132/33/13,2 2/6/2016 17:13 2/6/2016 17:19 0,10 6 P -- 0,000 SI SI 16,11

46 303318 3567 SALTA ESTE TRAFO 30,0 132/13,2 3/6/2016 04:30 3/6/2016 05:10 0,67 40 F NO 0,000 SI SI 2.690,37

47 303321 3619 TINOGASTA TRAFO 2 7,5 132/33/13,2 3/6/2016 05:09 3/6/2016 05:44 0,58 35 F NO 0,000 SI SI 636,35

48 303331 4062 JUJUY SUR TRAFO 2 30,0 132/33/13,2 5/6/2016 08:09 5/6/2016 13:37 5,47 328 RP -- 40,00 NO SI 35,25

49 303498 569 SALTA (SUR) TRAFO 2 30,0 132/13,2 6/6/2016 18:41 6/6/2016 19:38 0,95 57 R NO 60,00 SI SI 1.884,87

50 303500 3965 INDEPENDENCIA TRAFO 1 30,0 132/33/13,2 7/6/2016 08:30 7/6/2016 12:51 4,35 261 P -- 0,000 NO SI 70,08

51 303501 540 C.H. RIO HONDO TRAFO 1 10,0 132/33/13,2 7/6/2016 09:15 7/6/2016 16:56 7,68 461 P -- 0,000 NO SI 41,24

52 303502 562 METAN TRAFO 1 7,5 132/33/13,2 8/6/2016 08:17 10/6/2016 19:09 58,87 3.532 P -- 0,000 NO SI 237,10

53 303504 540 C.H. RIO HONDO TRAFO 1 10,0 132/33/13,2 8/6/2016 09:37 8/6/2016 17:40 8,05 483 P -- 0,000 NO SI 43,23

54 303505 5748 BURRUYACU T1 15,0 132/33/13,2 8/6/2016 11:07 8/6/2016 14:15 3,13 188 P -- 0,000 NO SI 25,21

55 303506 580 TARTAGAL TRAFO 1 30,0 132/33/13,2 9/6/2016 04:36 9/6/2016 06:28 1,87 112 P -- 0,000 NO SI 30,13

56 303508 3619 TINOGASTA TRAFO 2 7,5 132/33/13,2 9/6/2016 08:15 12/6/2016 18:11 81,93 4.916 P -- 0,000 NO SI 329,97

57 303509 5616 PANTANILLO TR01 30,0 132/33/13,2 9/6/2016 09:18 9/6/2016 10:43 1,42 85 RP -- 40,00 NO SI 9,15

58 303510 5232 RIO HONDO  TRP2 15,0 132/33/13,2 9/6/2016 09:59 9/6/2016 17:51 7,87 472 P -- 0,000 NO SI 63,39

59 303511 5567 ESTATICA TRP3 30,0 132/13,2 10/6/2016 08:56 10/6/2016 14:26 5,50 330 P -- 0,000 NO SI 88,61

60 303513 562 METAN TRAFO 1 7,5 132/33/13,2 11/6/2016 00:12 16/6/2016 15:51 135,65 8.139 P -- 0,000 NO SI 546,33

() P - PROGRAMADA  ; F - FORZADA  ; R - REDUCCIÓN FORZADA  ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA $13.656,01
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ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

2.1.1.- Equipamiento propio

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

Por Transformador por MVA    $ = 1,79

Coeficiente de penalización por salida forzada   = 30  

3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 28 29

N° INDISP ID EQUIPO
ESTACIÓN

TRANSFORMADORA
EQUIPO

POT.

[MVA]

U

[kV]
Salida Entrada

Hs

Indisp.

Mtos.

Indisp.

Tipo 

Sal.()
AUT.

C.R.

%
E.N.S.

Informó

en Térm.

TOTAL

PENALIZAC.

$13.656,01

61 303514 3226 AVELLANEDA TRAFO 1 30,0 132/13,2 12/6/2016 07:34 12/6/2016 14:12 6,63 398 P -- 0,000 NO SI 106,81

62 303515 3233 AVELLANEDA TRAFO 2 30,0 132/13,2 12/6/2016 07:35 12/6/2016 18:25 10,83 650 P -- 0,000 NO SI 174,47

63 303732 569 SALTA (SUR) TRAFO 2 30,0 132/13,2 14/6/2016 17:03 14/6/2016 18:28 1,42 85 F NO 0,000 SI SI 3.898,62

64 303731 570 SALTA (SUR) TRAFO 3 30,0 132/33/13,2 14/6/2016 17:03 14/6/2016 18:55 1,87 112 R NO 60,00 SI SI 2.774,14

65 303734 5584 FERNANDEZ 15 T1 15,0 132/33/13,2 15/6/2016 07:49 15/6/2016 15:42 7,88 473 P -- 0,000 SI SI 634,73

66 303737 5062 QUIMILI TRP1 15,0 132/33/13,2 15/6/2016 14:40 15/6/2016 15:29 0,82 49 R NO 40,00 SI SI 586,40

67 303740 570 SALTA (SUR) TRAFO 3 30,0 132/33/13,2 16/6/2016 09:59 16/6/2016 12:50 2,85 171 RP -- 60,00 NO SI 27,55

68 303941 5332 COPO TRP1 15,0 132/33/13,2 20/6/2016 21:34 20/6/2016 21:53 0,32 19 F NO 0,000 SI SI 1.063,26

69 303956 5584 FERNANDEZ T1 15,0 132/33/13,2 21/6/2016 08:53 21/6/2016 17:40 8,78 527 P -- 0,000 NO SI 70,72

70 303960 562 METAN TRAFO 1 7,5 132/33/13,2 22/6/2016 10:17 28/6/2016 14:17 148,00 8.880 P -- 0,000 NO SI 596,07

71 303968 5062 QUIMILI  TRP1 15,0 132/33/13,2 24/6/2016 22:49 24/6/2016 22:53 0,07 4 R NO 40,00 SI SI 344,75

72 303971 2040 CATAMARCA TRAFO 1 30,0 132/33/13,2 25/6/2016 08:43 25/6/2016 09:29 0,77 46 F NO 0,000 NO SI 285,15

73 304210 4689 ACONQUIJA TRAFO 1 7,5 132/33/13,2 27/6/2016 08:34 27/6/2016 15:07 6,55 393 P -- 0,000 SI SI 263,80

74 304218 568 SALTA (SUR) TRAFO 1 30,0 132/13,2 29/6/2016 09:24 29/6/2016 14:26 5,03 302 P -- 0,000 NO SI 81,03

75 304224 5584 FERNANDEZ T1 15,0 132/33/13,2 30/6/2016 08:34 30/6/2016 14:24 5,83 350 P -- 0,000 NO SI 46,96

() P - PROGRAMADA  ; F - FORZADA  ; R - REDUCCIÓN FORZADA  ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA $24.610,49
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ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL -  TRANSNOA S.A.

2.2.- Salidas

2.2.1.- Equipamiento propio

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

Salida en 132 kV o 66 kV = $ 23,905 50  

Salida en 33 kV $ 17,935 25  

Salida en 13,2 kV = $ 17,935 20  

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 21 22

N° INDISP ID EQUIPO
ESTACIÓN

TRANSFORMADORA
EQUIPO

U

[kV]
Salida Entrada

Hs.

Indisp.

Mtos.

Indisp.

Tipo 

Sal.()
AUT.

Informó

en Térm.

TOTAL

PENALIZAC.

76 303735 5585 FERNANDEZ SALIDA TRAFO EN 33KV 33,0 15/6/2016 07:49 15/6/2016 15:42 7,88 473 P -- SI 353,32

77 303736 5586 FERNANDEZ SALIDA TRAFO EN 13.2KV 13,2 15/6/2016 07:49 15/6/2016 15:42 7,88 473 P -- SI 282,66

78 303954 5585 FERNANDEZ SALIDA TRAFO EN 33KV 33,0 21/6/2016 08:53 21/6/2016 17:40 8,78 527 P -- SI 393,67

79 303955 5586 FERNANDEZ SALIDA TRAFO EN 13.2KV 13,2 21/6/2016 08:53 21/6/2016 17:40 8,78 527 P -- SI 314,94

80 304209 4690 ACONQUIJA SALIDA ALIMENT. C.D. 13,2 27/6/2016 08:34 27/6/2016 15:07 6,55 393 P -- SI 234,95

81 304222 5585 FERNANDEZ SALIDA TRAFO EN 33KV 33,0 30/6/2016 08:34 30/6/2016 14:24 5,83 350 P -- SI 261,40

82 304223 5586 FERNANDEZ SALIDA TRAFO EN 13.2KV 13,2 30/6/2016 08:34 30/6/2016 14:24 5,83 350 P -- SI 209,12

() P - PROGRAMADA $2.050,06
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número: 

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-46609-TNOA-ANEXOIII

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
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